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Behov for kokeanbefaling til abonnenter av Fromreide vassverk  

Viser til samtaler på telefon og informasjon mottatt på e-post 28.11.2022. 

 

Fakta: 

 Fromreide private vannverk er et vannverk som forsyner ca. 130 abonnenter. På grunn av 
høyt fargetall, slår UV-anlegget ut, og det leveres råvann på nettet.  

 Kokevarsel har vært iverksatt i flere perioder, nå sist sammenhengende i et par år.  

 Kommunestyret i Askøy kommune har vedtatt at kommunen skal overta Fromreide 
vassverk fra 1.12.2022.  

 Askøy kommune Vannverket trenger noe tid før de kan forsyne abonnentene til Fromreide 
vassverk med kommunalt vann. De må først foreta utspyling av både overføringsledningen 
og ledningsnettet til tidl. Fromreide vassverk.  

 Kommunen opplyser til Mattilsynet at de er kjent med at flere av abonnentene ikke lenger 
følger rådet om å koke drikkevannet. 

 

Vår vurdering: 

Fromreide private vassverk leverer pr i dag et drikkevann som ikke er trygt. UV-anlegget fungerer 

ikke som tiltenkt, noe som betyr at drikkevannet kan inneholde bakterier, virus og parasitter. Før 

kommunen kan levere trygt drikkevann, er det nødvendig å spyle ut av både overføringsledninger 

og ledningsnettet til Fromreide vassverk. I denne perioden vil vannet få dårlig kvalitet, både 

bakteriologisk og kjemisk/fysikalsk. 

Drikkevannsforskriften § 26 stiller krav om at vannverkseier skal varsle abonnentene straks ved 

mistanke om at drikkevannet ikke er helsemessig trygt (Drikkevannsforskriften § 5, første ledd).  

 

Hvis brukskvaliteten på vannet i utspylingsperioden blir spesielt dårlig, ber vi kommunen legge til 

rette for en alternativ løsning.  

 

Konklusjon: 

Mattilsynet mener derfor det er helt nødvendig og i samsvar med kravene i Drikkevannsforskriften, 

at Askøy kommune tilrår koking av drikkevannet i samband med at kommunen overtar 

driftsansvaret for Fromreide private vannverk.  

  

ASKØY KOMMUNE 
ASKØY KOMMUNE VANNVERKET 
Klampavikvegen 1 
5300 KLEPPESTØ 
 
v/Anton Bøe 
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Med hilsen 

Randi Øyen Afdal 

seksjonssjef 
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